
02025 – Data Center Warmte 
in Amsterdam Zuidoost



Een beetje kleur en context!

Amsterdam Zuidoost woord in de komende 
jaren getransformeerd van een voormalige
werkomgeving naar een levendig, groen en 
ecologisch stadscentrum.

Mijn vorstel is dat wij als onderdeel van deze 
gebiedstransformatie data center warmte in 
Amsterdam kunnen ontsluiten.

Amstel III en ArenAPoort



Data Center 
Warmte



Economische casus voor data center warmte in 
Amstel III en ArenAPoort

Electriciteitin Warmteuit

Technologie in het kort: ‘Data center warmte’ als alternatieve energiebron voor aardgas (in Amsterdam Zuidoost)

(AM7)

De onderzoek die ik deed was rondom 
het bestaand data center AM7 in 
Amstel III en ArenAPoort. In princepe 
producert dit data center met 
10MWpeak capaciteit genoeg warmte 
om rond 23.000 huizen te verzienen.  

Als de warmte toch wel ontstaat bij 
het runnen van het data center is het 
economisch en ecologisch zinvol 
deze warmte te gebruiken.

In het kort, deze technologie biedt een
beschikbaar alternatief naar aardgas
verwarming in Amsterdam Zuidoost -
dus het gaat hier echt over  
energietransite.



Natuurlijke en Spirituele wereld

De analyse die ik doe
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Amstel III/ArenAPoort Planned LTDH gridsDemand Clusters

Data Center Warmte in Amstel III en ArenAPoort [1]

AM7 Data Center Warmte: ~35 °C

Vs.

Bestaande Hoog Temperatuur 
Warmtenet:  ~120 °C

-

Laag temperatuur warmtenet

(ca. 2100 m): 

“Trace 3” (groen lijn)

als “5th Generation District Heating 
and Cooling (5DHC) Network”

Hier kunnen jullie de project overzicht zien. 
Links zijn er de demand clusters van het 
bebied afgebeeld. En rechts zijn er de 
geplaande laagtemperatuur warmtenetten.

Hier is ook het grote temperatuur verschil benadrukt (in groen). En 
dus ook de redenen voor een lokaal laag temperatuur warmtenet.



Amstel III/ArenAPoort Planned LTDH gridsDemand Clusters

Data Center Warmte in Amstel III en ArenAPoort [1]

AM7 Data Center Warmte: ~35 °C

Vs.

Bestaande Hoog Temperatuur 
Warmtenet:  ~120 °C

-

Laag temperatuur warmtenet

(ca. 2100 m): 

“Trace 3” (groen lijn)

als “5th Generation District Heating 
and Cooling (5DHC) Netwerk”

Het vorstel die ik precies maak is dat dit laag 
temperatuur warmtenet als een zo genoemd “5th 
Generation District Heating and Cooling (5DHC)” 
netwerk geimplementeerd kan worden.

Voorstel: “Trace 3” als 
5DHC netwerk



• 5DHC bestaat uit en backbone met een warm en 
een koud pijp, maakt het mogelijk om energie
tussen gebouwen uit te wisselen. 

• Integratie van warmtebronnen in de stad.

• Integratie van hernieuwbare energiebronnen. 

• De werk-temperatuur is dicht bij de grond, 
volgens zijn er minimale energieverliezen.

• Prosuming door het hele netwerk

Warmte uit = Koude in

Voorbeeld 5DHC in Herleen, Nederland:
https://www.mijnwater.com

Afbeelding bron: Boesten et al. (2019) - 5th Generation District Heating and 
Cooling as a solution for renewable urban energy supply [2]

Alternatieve warmte: 5th Generation District Heating and Cooling 
(5DHC) – Hoofdkenmerken [2; 3; 4]

https://www.mijnwater.com/


• Gedistribueerde “Cluster Substation” zijn ingezet om de temperatuur voorwaarden voor verwarming en tap water te vervullen.
• “Seasonal Energy Storage” is ingezet om temporale discrepantie tussen warmte- en koudevraag te balanceren.

(Blueprint) Design voor 5DHC Energie Netwerk 
in Amstel III and ArenAPoort [1]

Explore 
Energy

Aangepast aan het lokaal context van 
Amstel III en ArenAPoort.



Socio-technische belangen + doelstellingen

Ford et al. (2019) - A framework for understanding and conceptualising smart local energy systems. [5]

De wetenschap (en ik) beweren dat
we met slimme en lokaale
energienetwerken maatschapelijke
synergien kunnen creeëren, als wij
analysen hoe verschillende elementen
in het netwerk op elkaar inwerken. 

Zoals het doel van zo’n netwerk - wat 
verder kan gaan als business-as-usual 
om bredere sociaale, economische en 
milieu waarde in Amsterdam te
creeëren.



Equinix
Data center
Equinox

Datacenters
Bron

Bijvoorbeeld kunnen wij dit bereiken door kennis
delen in heel Amsterdam en daardoor data center
warmte voorziening in Amsterdam ondersteunen. 

Wij kunnen projecten in parallel ontwikkelen voor
een nodig versnellen van de Energietransitie in 
Amsterdam en bijdragen aan de bescherming van 
Moeder Aarde.

https://www.equinix.nl/data-centers/europe-colocation/netherlands-colocation/amsterdam-data-centers


Ontsluit Data Center Warmte in 
Amsterdam !

• Lessen trekken voor 

vergelijkbare projecten

• Delen van succesverhalen

• Repliceren & schalen

Potentieel voor data center warmte in Amsterdam [6]

Bestaand onderzoek toont aan dat er een groot
potentieel is voor data center warmte in Amsterdam.  
en dat wij dit potentieel kunnen ontsluiten als wij
samen werken.



Dank je voor je aandacht.
Tijd voor vragen!

Kennis uitwisselen? Samenwerken?

Ik kom graag in contact.

aman.walia2705@gmail.com

06 85444796

mailto:Aman.walia2705@gmail.com
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Afbeelding bron: https://maps.amsterdam.nl/stadswarmtekoude/?LANG=en

Stadsverwarming in Amsterdam [1]

Amstel III and 
ArenAPoort

Stadsverwarming in Amsterdam [3]: 

• Warmtekrachtkoppeling (WKK)   Diemercentrale 33 and 34    266 MWe + 180 MWth

op aardgas, beheerd door Vattenfall Hemwegcentrale 9                 435 MWe + 260 MWth

Vergelijk: AM 7 = 10 MWpiek

• Het bestaande warmtenet lopt op hoge werk temperatuur (~120 °C). Hoge verliezen, en hoge
emissies.

• AM7 als alternatieve warmtebron voor aardgas in Amstel III and ArenAPoort. 

• Veerder gaan dan business-as-usual, een nieuwe Energie Service Bedrijf (“Explore Energy“) 
oprichten om het gebied met data center warmte te voorzien. 

• Bouwen aan vertrouwen met de bewoners in Amstel III en ArenAPoort door actieve inclusie
in beslissingen en door samenwerking.

• Creëren van stimulasen voor betrokkene partijen.

WKK

https://maps.amsterdam.nl/stadswarmtekoude/?LANG=en


▼ Frankfurt

▼

▼

Potentieel voor 
Waardecreatie 
verder dan 
Amsterdam [1]

Data Center 
Hubs in 
Europe

(FLAP - cities)

Frankfurt
London 
Amsterdam 
Paris

▼

Afbeelding bron: 
Google Maps


